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RZUT 3 PIĘTRA SEGMENT A - INWENTARYZACJA
G
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GAŚNICA

URUCHAMIANIE RĘCZNE SYGNALIZACJI

HYDRANT WEWNĘTRZNY
H

LEGENDA OZNACZEŃ

PLO - PLANOWANA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIACH
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RZUT 4 PIĘTRA SEGMENT A - INWENTARYZACJA
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RZUT 5 PIĘTRA SEGMENT A - INWENTARYZACJA
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PRZEKRÓJ A-A- INWENTARYZACJA

URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU

ŚLĄSKIM UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 4

OBIEKT

RZUT 3, 4 i 5 PIĘTRA, PRZEKRÓJ A-A

TREŚĆ RYSUNKU

NR RYSUNKU

3

POW. ZABUDOWY - 779m²

POW. UŻYTKOWA - 2684,3m

KUBATURA - 9808m³

WYSOKOŚĆ BUDYNKU - 17.9m

ILOŚĆ KONDYGNACJI -6 (nadziemnych) 1 (podziemna)

0 1 3m2

INWENTARYZACJA

STREFY POŻAROWE:

Piwnica – PM pozostałe kondygnacje – ZL III

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową

Powierzchnia strefy - 2833,8m²

PRZEWIDZIANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI: .............

GĘST. OBCIĄŻENIA POŻAROWEGO:

Dotyczy piwnic (PM) ≤ 500MJ/m2. Dla ZLIII - nie wyznacza się
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